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1. Allgemeine Bedingungen  

1.1 Anwendungsbereich 

Diese Netzanschlussbedingungen Niederspannung (NAB - NS) bilden den Netzanschluss -  

sowie Netznutzungsvertrag (nachstehend Vertrag genannt) und regeln die Beziehungen 

zwischen dem Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft (nachstehend «EWS» genannt) 

und deren  Netzanschlussnehmer und Netznutzer (nachstehend «Kunde» genannt) auf 

Niederspannungsebene, so­ weit in einem individuell abgeschlossenen Vertrag keine 

abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden. Bei Widersprüchen 

zwischen einem separaten V ertrag und den NAB - NS gelten die im individuell 

abgeschlossenen Vertrag vereinbarten Bedingungen. Mit der Annahme verzichtet der 

Kunde auf die Anwendung etwaiger eigener Geschäftsbedingungen.  

Ergänzend zum Vertrag und zu den NAB - NS sind, in folgender Reihenfolge und Hierarchie 

anwendbar: Die zwingend gesetzlichen Bestimmungen, die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des EWS und sämtliche der Öffentlichkeit zugänglichen 

Dokumente des EWS, welche in  Bezug mit elektrischen Installationen erlassen wurden und 

auf der offiziellen Internetseite des EWS abrufbar sind, Branchendokumente des VSE, 

dispositives Recht namentlich Stromversorgungsgesetz und Elektrizitätsgesetz mit 

Ausführungsverordnungen und die Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

sowie des Obligationenrechtes.  

1.2 Kunde 

Als Kunde gilt der Eigentümer eines Grundstücks oder Gebäudes, Stockwerkeigentümer, 

Bau­ rechtsberechtigte, Mieter oder Pächter und Betreiber einer elektrischen Anlage, der 

das elektrische Verteilnetz des EWS für den eigenen Energiebezug oder - rücklieferun g in 

Anspruch nimmt.  

Bei temporären Anlagen gilt der Vertragspartner als Kunde. Im Zweifelsfall derjenige, der 

einen Nutzen durch den Energiebezug erlangte.  

Als Netzanschlussnehmer gelten Eigentümer von Liegenschaften und Anlagen mit 

elektrischen Installationen, die an das Netz angeschlossen sind (namentlich Eigentümer 

eines Grundstücks, Stockwerkeigentümer, Baurechtsberechtigte).  

Als Netznutzer gelten Akteure, die Elektrizität aus dem Übertragungsnetz oder dem 

Verteilnetz entnehmen oder einspeisen (namentlich Mieter, Pächter). Die Netznutzer sind 

insbesondere für den Abschluss von Netznutzungsverträgen für alle ihre Anschlusspunkte  

zuständig.
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1.3 Besondere Kundensegmente  

~ŔƣШÖŰƣĲƖрШŸĬĲƖШuƨƖǍǍĲŔƣůŔĲƣĲƖŰШĲŰƣƚƣĲőƣШťĲŔŰШĲŔŊĲŰĲƚШÅĲĦőƣƚƻĲƖőęũƣŰŔƚЮШ?ĲƖШuƨŰĬĲШőċŉƣĲƣШ
ŉƬƖШĬŔĲШĲŰƣƚƣċŰĬĲŰĲŰШuŸƚƣĲŰШƻŸŰШÖŰƣĲƖрШŸĬĲƖШuƨƖǍǍĲŔƣůŔĲƣĲƖŰШŸĬĲƖШċŰĬĲƖĲŰШ?ƖŔƣƣĲŰЯШ
ƽĲũĦőĲШÉƣƖŸůШƻŸůШ ĲƣǍċŰƚĦőũƨƚƚƓƨŰťƣШĬĲƚШuƨŰĬĲŰШĤĲǍŔĲőĲŰЮ 

fŰШxŔĲŊĲŰƚĦőċŉƣĲŰШůŔƣШőęƨǯŊĲůШ ƨƣǍĲƖƽĲĦőƚĲũШыůĲőƖШċũƚШĲŔŰШìĲĦőƚĲũШƓƖŸШsċőƖШƨŰĬШ
~ĲƚƚĲŔŰƖŔĦőƣƨŰŊьШĤĲƚƣĲőƣШĬċƚШÅĲĦőƣƚƻĲƖőęũƣŰŔƚШůŔƣШĬĲŰШxŔĲŊĲŰƚĦőċŉƣƚĲŔŊĲŰƣƬůĲƖŰЮ 

ÑĲŔũŰĲőůĲƖШ ĲŔŰĲƖШ EŔŊĲŰƻĲƖĤƖċƨĦőƚŊĲůĲŔŰƚĦőċŉƣШ ыEé]ьШ ŸĬĲƖШ ĲŔŰĲƖШ ũŸťċũĲŰШ
EŰĲƖŊŔĲŊĲůĲŔŰƚĦőċŉƣШыxE]ьШŊĲũƣĲŰШŊĲŊĲŰƬĤĲƖШĬĲƚШEìÉШċũƚШŔŰĬŔƻŔĬƨĲũũĲШuƨŰĬĲŰЮШÉŸŉĲƖŰШ
ťĲŔŰĲШ ŊĲŊĲŰƣĲŔũŔŊĲŰШ ŊĲƚĲƣǍũŔĦőĲŰШ éŸƖŊċĤĲŰШ ǍƨƖШ ]ĲũƣƨŰŊШ ťŸůůĲŰЯШ ŊŔũƣШ ĬĲƖШ
üƨƚċůůĲŰƚĦőũƨƚƚШ ǍƨůШ EŔŊĲŰƻĲƖĤƖċƨĦőШ ыüEéьШ ƨŰċĤőęŰŊŔŊЯШ ŸĤШ ĬċƚШ ƁǭĲŰƣũŔĦőĲШ
éĲƖƣĲŔũŰĲƣǍШĤĲċŰƚƓƖƨĦőƣШƽŔƖĬШŸĬĲƖШŰŔĦőƣЯШŊĲŊĲŰƬĤĲƖШĬĲƚШEìÉШƽŔĲШĲŔŰШĲŔŰǍŔŊĲƖШuƨŰĬĲЮ 

fŰШ xŔĲŊĲŰƚĦőċŉƣĲŰШ ůŔƣШ ůĲőƖĲƖĲŰШ  ƨƣǍĲƖŰШ ĤĲƚƣĲőƣШ ĬċƚШ éĲƖƣƖċŊƚƻĲƖőęũƣŰŔƚШ ŉƬƖШ ĬĲŰШ
ũũŊĲůĲŔŰƻĲƖĤƖċƨĦőШыǍЮ7ЮШ]ċƖƣĲŰőċƨƚЯШxŔŉƣЯШìċƚĦőťƬĦőĲЯШÑŔĲŉŊċƖċŊĲШƨƚƽЮьШůŔƣШĬĲůШ

]ƖƨŰĬрШĤǍƽЮШxŔĲŊĲŰƚĦőċŉƣƚĲŔŊĲŰƣƬůĲƖШŸĬĲƖШŰċĦőШÅƬĦťƚƓƖċĦőĲШůŔƣШĬĲůШEìÉЯШĬĲůШƻŸŰШ
ŔőůШĤĲǍĲŔĦőŰĲƣĲŰШéĲƖƣƖĲƣĲƖЮ 

1.4 Netzebene 

Die Netzanlagen des EWS sind in unterschiedliche Netzebenen unterteilt. Die Netzebene 

des Netz­ anschlusses wird vom EWS festgelegt und ist unter anderem massgebend für das 

jeweils an­ wendbare Netznutzungsprodukt.  

Es ist Sache des Kunden, sich über die Ihm zugeteilte Netzebene zu informieren und die 

daraus·entstehenden Pflichten zu wahren.  

1.5 Entstehung des Rechtsverhältnisses 

Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Kunde das elektrische Verteilnetz des EWS und die 

damit notwendigen Systemdienstleistungen in Anspruch nimmt oder einen von des EWS 

unterbreiteten Vertrag unterzeichnet. Der im ersten Fall begründete Vertrag, durch di e 

Inanspruchnahme des Verteilnetzes und der Systemdienstleistungen, ersetzt die 

Bewilligungspflicht für Anlagen gemäss Ziffer  2.2 dieser Anschlussbedingungen nicht.  

1.6 Beendigung des Rechtsverhältnisses 

Das Rechtsverhältnis kann vom Kunden, sofern nichts anderes vereinbart ist, jederzeit mit 

einer Frist von mindestens 3 Arbeitstagen durch schriftliche, elektronische oder mündliche, 

vom EWS bestätigte Abmeldung beendet werden. Der Kunde hat offene Forderun gen zu 

bezahlen sowie all­ fällige weitere Kosten, die bis zum Ablesen am Ende des 

Rechtsverhältnisses entstehen. Eine Nichtbenützung von Anlagen, hat keine Auflösung oder 

Unterbrechung des Rechtsverhältnisses zur Folge.  

Der Verkäufer einer Liegenschaft oder Wohnung meldet dem EWS die Handänderung mit 

Angabe des Zeitpunktes und der Adresse des Käufers, der wegziehende Mieter und der 

Vermieter melden des EWS den Wegzug bzw. den Mieterwechsel innerhalb von 3 

Arbeitstagen. 

Sofern keine abweichende individuelle Vereinbarung oder zwingende gesetzliche Vorgabe 

eine an­ dere Frist vorsieht, kann das Rechtsverhältnis vom EWS, jederzeit mit einer Frist von 

3 Monaten schriftlich auf Ende eines Monats gekündigt werden.
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Im Falle einer Netzsanierung oder Netzänderung steht es dem EWS zu, den Netzanschluss 

mit einer  

Frist von 3 Monaten auf Monatsende zu kündigen und zurückzubauen, sofern am 

Netzanschluss keine Netznutzung erfolgt.  

Die Kosten für einen späteren Neuanschluss werden zu Lasten des Kunden abgerechnet.  

Schliessen sich mehrere bestehende Kunden des EWS unter Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften zu einem ZEV zusammen und gilt der Zusammenschluss an sich als Kunde, so 

gilt das Rechts verhältnis zwischen dem EWS und den einzelnen teilnehmenden 

Endverbraucher (bzw. bisherigen Kunden) bezogen auf die Netznutzung als beendet. Die 

vertraglichen Grundlagen zur Gründung eines ZEV gibt das EWS vor.  

1.7 Einschränkungen und Unterbrechungen der Netznutzung  

Das EWS ermöglicht dem Kunden in der Regel die ununterbrochene Netznutzung innerhalb 

der übli­chen Toleranzen für Spannung und Frequenz gemäss der Norm für die 

Spannungsqualität SNEN 50160. 

Das EWS ist berechtigt, die Netznutzung einzuschränken oder ganz einzustellen bei 

höherer Gewalt oder anderen ausserordentlichen Ereignissen, bei Betriebsstörungen, 

Reparaturen, Unterhalts -  und Erweiterungsarbeiten und dergleichen, bei Störungen der 

normal en Energieversorgung infolge ausserordentlicher Verhältnisse, wie z.B. 

Kapazitätsengpässen auf dem Verteilnetz, Ausfall von Produktions -  oder Netzanlagen, bei 

Massnahmen, die sich im Fall von Energieknappheit oder Überan­gebot oder im Interesse 

der Aufrech terhaltung der Allgemeinversorgung als notwendig erweisen, sowie bei 

unzulässigen Rückwirkungen aus den Anlagen des Kunden, sofern dieser die gemeinsam 

festgelegten Anpassungen zur Reduktion der unzulässigen Netzrückwirkungen nicht 

innerhalb einer angemess enen Frist umsetzt.  

Elektrische Geräte und Anlagen dürfen nur ans Verteilnetz angeschlossen werden, soweit 

es die Leistungsfähigkeit des Netzanschlusses erlaubt und die Spannungsqualität gemäss 

den jeweils gültigen Technischen Regeln DACHCZ nicht unzulässig beeinflusst wird. 

Verursachen die Anlagen des Kunden unzulässige oder ungünstige Netzrückwirkungen in 

das Netz d es EWS, kann das EWS Massnahmen zur Verbesserung der Spannungsqualität 

vorschreiben oder besondere Netzanschluss -  und Lieferbedingungen vorgeben. Die 

Kosten zur B ehebung dieser störenden Beeinflussungen gehen gemäss Werkvorschriften 

zu Lasten des Verursachers. Dies gilt sinngemäss auch für bereits bewilligte Anlagen (siehe 

Ziffer 2.2). 

Der Kunde hat aus eigenem Antrieb alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um in 

seinen Anlagen Schäden oder Unfälle zu vermelden, die durch Stromunterbruch, 

Wiedereinschaltung sowie aus Spannungs -  oder Frequenzschwankungen oder 

Oberschwingungen innerhalb  der in SNEN 50160 definierten Werte entstehen können.  

Insbesondere ist der Kunde dafür verantwortlich, dass bei einem angekündigten 

Stromunterbruch (wie z.B. Zählerwechsel) sämtl iche elektrischen Geräte auf den Unterbuch 

gemäss Herstellervorschriften vorbereitet und ausgeschaltet oder sofern notwendig vom 

Stromnetz getrennt werden. Das EWS lehnt bei Schäden jegliche Haftung ab.  

Bei Stromunterbrüchen sind die Anlagen als unter Spannung stehend zu betrachten.  

Schaltungen im Netz des Kunden, die Rückwirkungen auf das Verteilnetz des EWS haben 

können, dürfen nur im Einvernehmen mit dem EWS ausgeführt werden.
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Wenn zur gefahrlosen Ausführung von Arbeiten oder in Störungsfällen Schaltungen 

notwendig werden, so hat der betroffene Kunde solche Schaltungen an den eigenen 

Anlagen auf Verlangen des EWS kostenlos vorzunehmen.  

Das EWS wird voraussehbare längere Unterbrechungen oder Einschränkungen dem 

Kunden nach Möglichkeit Im Voraus anzeigen. Der Kunde benachrichtigt seine allfällig 

nachgelagerten betroffenen Verbraucher oder Produzenten selbst.  

Das EWS verpflichtet sich, Störungen an ihren Anlagen so schnell als möglich zu beheben.  

Für den sicheren Netzbetrieb und zur Vermeidung extremer Netzbelastungsspitzen  sowie 

schädlicher Überlastung von Anlageteilen ist das EWS berechtigt, verbindliche Richtlinien 

für die Steuerung von Flexibilitäten zu erlassen.  

1.8 Unterbrechung der Netznutzung infolge Kundenverhaltens  

Das EWS ist neben den in Ziffer 1.7 genannten Fällen berechtigt, nach vorheriger Mahnung 

und schriftlicher Anzeige mit Ansetzung einer angemessenen Frist von mindestens 10 

Tagen sowie der Möglichkeit zur Stellungnahme durch den Kunden, die weitere 

Netznutz ung ohne jeden Haftungsanspruch von Seiten des Kunden zu verweigern und den 

Netzanschluss vom Netz zu trennen wenn der Kunde  

ω seinen Zahlungspflichten nicht fristgerecht nachkommt . 

ω Einrichtungen benutzt, die Personen oder Sachen gefährden, den Vorschriften nicht 

entsprechen oder sich negativ auf das Verteilnetz oder die Messeinrichtung des EWS 

auswirken. 

ω Das EWS den Zugang zu ihren Anlagen, Bezügersicherung oder Messeinrichtungen 

verweigert; rechtswidrig Energie bezieht infolge Manipulation der Installation . 

ω Plomben an Messapparaten oder anderen plombierten Anlageteilen entfernt, 

entfernen lässt oder manipuliert, oder  in anderer Weise schwer oder wiederholt gegen die 

Bestimmungen dieser NAB -NS verstösst. 

Mangelhafte elektrische Einrichtungen oder Geräte, von denen eine beträchtliche 

Personen-  oder Brandgefahr ausgeht, können durch das EWS oder durch das 

Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) ohne vorherige Mahnung vom Verteilnetz 

abgetrennt und plombi ert werden.  

Die Kosten der Ausschaltung und die Trennung des Netzanschlusses sowie die spätere 

Wiederversorgung gehen zu Lasten des Kunden. Die Kosten sind dem jeweils gültigen 

Preisblatt zu entnehmen.  

1.9 Haftung 

Das EWS haftet nach den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Jede andere oder 

weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.  

Der Kunde hat insbesondere keinen Anspruch auf Ersatz von entgangenem Gewinn sowie 

direktem, indirektem, mittelbarem oder unmittelbarem Schaden, der ihm aus Spannungs -  

und Frequenzschwankungen, störenden Netzrückwirkungen sowie aus Unterbrechungen 

oder Einschränkungen des Netzbetriebes oder der Energielieferung erwächst, sofern nicht 

grobfahrlässiges oder absichtliches Fehlverhalten von Seiten des EWS vorliegt.  

Schäden müssen sofort nach deren Entdeckung schriftlich gerügt werden. Unterbleibt die 

Schaden­ anzeige ohne berechtigten Grund, ist der Anspruch auf Schadenersatz verwirkt.
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Die Haftung ist in allen Fällen ausgeschlossen, in denen die Unterbrechungen und 

Einschränkungen auf eine Beschädigung der Verteilanlagen des EWS durch Dritte 

zurückzuführen sind.  

Das EWS wird Schäden, welche durch schuldhafte oder fahrlässige Zerstörung oder 

Beschädigung  ihrer Anlagen, insbesondere der Mess -  und Steuereinrichtungen und der 

Frei-  und Kabelleitungen, entstehen, bei den Verursachern gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen geltend machen.  

Der Kunde haftet insbesondere für Schäden , wenn die Anlagen und elektrischen Geräte in 

seinem Zuständigkeitsbereich gemäss den Technischen Regeln DACHCZ unzulässig hohe 

Netzrückwirkungen verursachen, welche zu Störungen oder Schäden im 

Stromversorgungsnet z des EWS oder Anlagen Dritter führen.  

1.10. Schutz von Personen und Anlagen 

Bei Arbeiten in unmittelbarerer Nähe von Freileitungen (Baumfällen, 

Geländeaufschüttungen, Stellen und Betreiben von Hebeanlagen, Fassadenrenovation, 

etc.) verpflichten sich die für die Ausführung  Verantwortlichen das EWS frühzeitig zu 

benachrichtigen, sodass diese die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen  rechtzeitig 

veranlassen und die Frage der Kostentragung regeln kann.  

Bei Grabarbeiten auf privatem oder öffentlichem Grund haben sich Bauherr und 

Unternehmer vor Beginn der Arbeiten bei dem EWS über die Lage von Kabelleitungen zu 

erkundigen. Bei der Ausführung der Grabarbeiten ist auf die vom EWS bezeichneten oder 

andere, vom Ausführenden feststellte Leitungen, Rücksicht zu nehmen.  

Sind durch Bauarbeiten Kabelleitungen freigelegt worden, so ist das EWS vor dem 

Eindecken der  Baustelle frühzeitig Meldung zu erstatten, damit diese die Leitungen 

kontrollieren und die nötigen Sicherheitsmassnahmen treffen kann.  

1.11 Höhere Gewalt 

Ist das EWS aufgrund höherer Gewalt daran gehindert, die eingegangenen Verpflichtungen 

ganz oder teilweise zu erfüllen, bleibt der Vertrag wirksam. Als höhere Gewalt gelten 

insbesondere Naturereignisse, technische Ereignisse in der Stromversorgung, krieger ische 

Ereignisse, Streik, Epidemien/Pandemien, unvorhergesehene behördliche oder andere 

Restriktionen, auch solche, welche  

Vorlieferanten des EWS oder die nationale Netzgesellschaft betreffen. Das EWS ist von ihrer 

Haftung wegen Nichterfüllung der jeweiligen Verpflichtung befreit, soweit und solange der 

Umstand höherer Gewalt andauert. Das EWS informiert ihre Kunden im Falle h öherer 

Gewalt auf angemessene Art und Weise (z.B. über die offizielle Internetseite des EWS) über 

deren Ursache und die Auswirkung auf die Stromlieferung.  

1.12. Datenerhebung / Datenschutz  

Die Messdaten werden vor Ort oder fern ausgelesen. Diese Daten werden zum Zweck der 

Rechnungsstellung (ordentliche Abrechnung, Auszug, Einzug, Leerstand) in der dazu 

notwendigen Häufigkeit erfasst und zur Verrechnung gebracht. Auf Systemebene sind die 

Daten sofern möglich pseudonymisiert.
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Das EWS wird die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Netznutzung erhobenen und 

vom Kun­ den zugänglich gemachten Daten (Adressdaten, Rechnungsdaten, Messdaten 

usw.) unter Beach tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der 

Bestimmungen zur informatorischen Entflechtung verarbeiten und nutzen, insbesondere 

zum Zweck der Bilanzierung und Abrechnung der Stromlieferung, Berechnung der 

Netzauslastung, Netzplanung, Bereitstellu ng von Strom, Aufdeckung von Missbräuchen 

sowie der für die genannten Zwecke  notwendigen Auswertungen.  

Das EWS ist berechtigt, die erhobenen Daten an Dritte (z.B. Energielieferanten, 

Inkassounternehmen, Unternehmen der Datenverarbeitung) in dem Umfang 

weiterzugeben , wie dies zur ordnungsgemässen, technischen und kommerziellen 

Abwicklung der Netznutzung erf orderlich ist.  

Personenbezogene Daten dürfen vom EWS nur im Rahmen der Bundesgesetzgebung über 

den Datenschutz sowie unter Beachtung allfälliger kantonal -  und gemeinderechtlicher 

Bestimmungen  für, die Bearbeitung an Dritte weitergegeben werden.  

Die individualisierbaren Daten können, müssen aber nicht, während höchstens 5 Jahren 

aufbewahrt werden, soweit sie nicht gestützt auf die Gesetzgebung zur Aufbewahrung der 

Geschäftsbücher 10 Jahre aufzubewahren sind.  

1.13 Netznutzungsentgelt  

Die Entgelte für die Netznutzung richten sich nach den jeweils publizierten Ansätzen 

gemäss Produktblätter des EWS. Die Einteilung der Kunden in Kundengruppen erfolgt durch 

das EWS. Sie erfolgt in der Regel jährlich anhand der Kunden -  Verbrauchscharakteris tika 

des vergangenen Jahres. Die Ansätze verstehen sich netto in Schweizer Franken. 

Mehrwertsteuer und weitere Steuern, gesetzliche Abgaben, Zuschläge und sonstige 

Belastungen werden dem Kunden zusätzlich zu den Entgelten in Rechnung gestellt. Sollten 

in Zukunft Steuern, Abgaben, Zuschläge oder Belastungen, zu deren Erhebung des EWS 

aufgrund von Gesetz, Verordnung, Erlassen oder rechtsverbindlichen Weisungen des 

Regulators verpflichtet ist, neu erhoben werden oder sich verändern, so ist das EWS 

berechtigt, diese Beträge in Rechnung zu stellen.  

1.14 Rechnungsstellung / Zahlung  

Für die Verrechnung der Netznutzung gelten die Angaben der Messapparate des EWS.  

Die Rechnungsstellung an die Kunden erfolgt in regelmässigen, vom EWS festgelegten 

Zeitabständen. Das EWS behält sich vor, Teil-  und/oder Akontorechnungen zu stellen. Die 

Zahlungsfrist ab  Rechnungsstellung beträgt 30 Tage, sofern nichts anderes vereinbart 

wurde. Zahlungen sind rein netto und spesenfrei zu überweisen. Bei Zahlungsverzug 

können ab erfolgter Mahnung ein Verzugszins sowie Mahngebühren verrechnet werden.  

Bei wiederholtem Zahlungsverzug oder wenn berechtigte Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 

des Kun den bestehen, kann das EWS vom Kunden angemessene Vorauszahlung oder 

Sicherstellung verlangen oder unterbrechbare Zähler einbauen. Das EWS ist berechtigt, 

zusätzliche damit entstandene  Kosten individuell und verursachergerecht dem Kunden zu 

verrechnen.  

Fehler oder Irrtümer in der Messdatenverarbeitung, der Rechnung oder der Zahlung können 

innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist von fünf Jahren richtiggestellt werden. Die 

Fehler oder Irrtümer sind jedoch nach Bekanntwerden schnellstmöglich, Jedoch 

spätestens Innerhalb von 3 Wochen  nach Entdeckung, dem EWS mitzuteilen.
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Bei unrichtig angeschlossenen oder in ihrer Funktion gestörten Messapparate wird der 

Energiebezug soweit als möglich aufgrund einer nachfolgenden Prüfung ermittelt: Ist der 

Fehler nach Grösse und Dauer mit hinreichender Genauigkeit feststellbar, so wird er  für 

diese Dauer berichtigt. Können  Grösse und Dauer des Fehlers nicht bestimmt werden, so 

wird der Bezug unter angemessener Berücksichtigung der Angaben des Kunden , des 

früheren Verbrauchs und der während der fraglichen  Bezugsperiode herrschenden 

Verhältnisse geschätzt. Die für die Berichtigung zugrunde gelegte Zeitspanne wird auf die 

letzten 12 Monate vor der Feststellung des Fehlers beschränkt.  

Ist der Fehler durch eine unerlaubte Handlung durch den Kunden verursacht worden oder 

hat der Kunde den von ihm festgestellten oder durch Anwendung der ihm zumutbaren 

Sorgfalt feststellba ren Fehler dem EWS nicht angezeigt, so finden die Bestimmungen von 

Art. 41 OR Anwendung. Die AK behält sich in einem solchen Fall die strafrechtliche 

Verfolgung vor.  

Wird der Betrag der Rechnung ganz oder teilweise bestritten, so ist der bestrittene Betrag 

auf Recht in sicherzustellen. Der unbestrittene Betrag ist sofort fällig. Gegenüber 

Forderungen des EWS ist die Verrechnungseinrede ausgeschlossen.  

Treten in einer Anlage des Kunden Energieverluste durch Erdschluss, Kurzschluss oder 

andere Umstände auf, so hat der Kunde keinen Anspruch auf Reduktion des durch die 

Messapparate registrierten Energieverbrauches.  

Die vorübergehende Nichtbenützung  der Anlagen infolge saisonal bedingten oder zeitlich 

beschränkten Energiebezuges befreit nicht von der Bezahlung der festgelegten Entgelte.  

1.15 Übertragung von Rechten und Pflichten an Dritte  

Das EWS darf sich zur Erfüllung ihrer Pflichten und zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus dem 

vorliegenden Rechtsverhältnis Dritter bedienen. Das EWS ist berechtigt, das 

Rechtsverhältnis oder einzelne Rechte und Pflichten daraus auf Dritte zu übertragen.  

Pflichten  dieses Vertrages können nur mit Zustimmung des EWS auf Dritte übertragen 

werden.  

Schuldner gegenüber des EWS bleibt in jedem Fall der Kunde.  

Beide Parteien sind verpflichtet, das Rechtsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf 

einen Rechtsnachfolger zu übertragen, vorausgesetzt, dass dieser in der Lage ist, den 

Vertrag vollumfänglich zu erfüllen.  
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2. Netzanschluss und Netznutzung  

2.1 Grundsätze Netzanschluss 

Anschlüsse im Verteilnetz des EWS  

Das EWS betreibt keine Übertragungsnetze der Netzebene 1, Transformationen in der 

Netzebene 2 und überregionale Verteilnetze der Netzebene 3, Netzanlagen der Netzebene 

3, 4.Das EWS betreibt Netzanlagen der Netzebenen 5, 6 und 7.  

Zuteilung der Netze  

Das EWS legt anhand folgender Kriterien fest, an welcher Netzebene elektrische Anlagen 

angeschlossen werden:  

¶ Netzanschlüsse in der Netzebene 3 sind grundsätzlich nicht vorgesehen.  

¶ Netzanschlüsse an den Transformationen der Netzebenen 4 und 6 sind nicht 

zugelassen.  

¶ Neuanschlüsse von elektrischen Anlagen sind grundsätzlich nur an das 

Niederspannungs­ Verteilnetz (Netzebene 7) oder das Mittelspannungs -Verteilnetz 

(Netzebene 5) möglich.  

¶ Alle Endverbraucher innerhalb der Bauzone oder von ganzjährig bewohnten 

Liegenschaften und Siedlungen ausserhalb der Bauzone sowie Erzeugungsanlagen 

haben Anrecht auf einen An schluss an das Verteilnetz 1. 

¶ Eigentümer von Areal -  oder Industrienetzen sind keine Verte ilnetzbetreiber und 

haben keinen Anspruch auf einen Anschluss an die Netzebene 5.  

¶ Ein Konglomerat von Endverbrauchern 3 wird an die Netzebene 7 angeschlossen.  

¶ Die Netzstrukturen, die Kostenstrukturen des EWS und die Preissolidarität in den 

entsprechenden Verteilnetzen dürfen dabei nicht beeinträchtigt  werden.  

¶ Einen Anschluss an das Verteilnetz Netzebene 5 erfolgt gemäss folgenden Kriterien, 

die kumulativ erfüllt werden müssen. Die genannten Werte sind ausdrücklich 

indikativ zu sehen.  

¶ Das bestehende Verteilnetz 5 leistungs -  und distanzmässig für den Anschluss 

geeignet.  

¶ Die Netzebene 7 fehlt oder ist ausgelastet -  jetzt und in naher Zukunft.  

¶ Es handelt sich um einen Neuanschluss oder einen weiteren Netzanschluss 

innerhalb der Bauzone mit einer effektiven Bezugs -  und/oder Rücklieferleistung 

von über 400 kW.  

¶ Die bestehenden EWS Infrastrukturen können weiterhin wirtschaftlich und 

solidarisch betrieben werden, d.h. es erfolgt keine willkürliche «Netzebenenflucht» 

bzw. keine wesentliche Entlastung vom bestehenden EWS Betriebsmitteln (die 

kritische Grenze liegt be i einer Entlastung von ca. 20 bis 30%).  

¶ Es handelt sich nicht um ein Konglomerat von Endverbrauchern2.  

¶ Es sind laut Richtplan und Zonenplan keine weiteren lokalen Anschlussbedürfnisse 

absehbar (Bauland, Infrastrukturen wie Pumpwerke, Kommunikationsanlagen, etc.).  

¶ Die Kurzschlussleistung am Anschlusspunkt der Netzebene 7 ist ungenügend und 

die Technischen Bedingungen DACHCZ können nicht eingehalten werden.  

1 In begründeten Fällen kann der Anschluss an die Netzebene 5 verlangt werden, wenn ein wirtschaftlicher Betrieb der durch den Neuanschluss 

erforderlichen Netzinfrastruktur nicht möglich ist -  z.B. abgelegene Verbraucherstätten in Gebieten ohne Netzebene 7.  

2 z.B. Einkaufs-  und Gewerbezentren, Wohn -  und Gewerbesiedlungen,  Mietobjekte, Untermieter etc.  
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Bei geänderten Anschluss- , Bezugs- , oder Netztopologieverhältnissen kann durch das EWS 

eine Neubeurteilung bezüglich Zuordnung des Netzanschlusses zur Netzebene 7 oder 

Netzebene 5 erfolgen.  

2.2 Netzanschluss und Eigentum  

Anmeldung oder Änderung eines Netzanschlusses  

Gemäss den Werkvorschriften sind frühzeitig, vor Beginn der Arbeiten, des EWS in von ihr 

definierten Form (derzeit «ElektroForm») zu melden: Die Erstellung, Änderung und 

Erweiterung von Netzanschlüssen, temporäre Anschlüsse und elektrischen Installationen.  

Der Kunde beauftragt eine zur Ausführung berechtigte Installationsfirma, welche zuhanden 

vom EWS eine Installationsanzeige oder ein technisches Anschlussgesuch einreicht.  

Über die Erstellung, Erweiterung oder Änderung von Netzanschlüssen entscheidet das EWS 

erst, wenn der Netzanschlussnehmer schriftlich eindeutige und zuverlässige Angaben über 

Bezugsart, mutmasslichen Leistungsbezug und Verbrauch gemacht hat sowie die 

Ausführungspläne und Anlageschemen des EWS vorgelegt hat.  

Aus dem Einreichen der notwendigen Angaben ergibt sich nicht automatisch ein Recht auf 

den Anschluss am Niederspannungsnetz. Das EWS behält sich vor, auch bei vollständiger 

Eingabe und Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen von einem Netzanschluss am 

Niederspannungsnetz abzusehen.  

Die Bewilligung des Netzanschlusses und der daran angeschlossenen Anlagen befreit den 

Kunden nicht von seiner Pflicht, dafür zu sorgen, dass unzulässige oder ungünstige 

Netzrückwirkungen in das Verteilnetz des EWS zu beseitigen sind. Die Kosten dafür trägt 

in allen Fällen der Kunde (Siehe Ziffer 1.7).  

Der Netzanschluss darf nur bis zur vereinbarten Leistungsgrenze belastet werden. Führt die 

Missachtung dieser Bestimmung zu einer Überlastung der Anlagen des EWS, so kann der 

Kunde für die  daraus entstehenden Folgen haftbar gemacht werden. Sämtliche Kosten, 

welche durch Anlagen verursacht werden, für welche keine Bewilligung erteilt wurde, 

werden vom Verursacher getragen. Im Zweifelsfall vom Eigentümer der nicht bewilligten 

Anlage. Die Bewilligung ist in jedem Fall schnellstmöglich nachzuholen.  

Technische Ausführung, Baubeginn  

Die Erstellung der Anschlussleitung vom Netzanschlusspunkt bis zum Hausanschlusspunkt, 

erfolgt durch das EWS oder durch von ihr beauftragte Unternehmen. Das EWS bestimmt 

die Art der Ausführung, den Querschnitt und nach Absprache mit dem 

Netzanschlussnehmer  den Ort der Hauseinführung sowie den Standort der 

Anschlussüberstromunterbrecher und der Mess -  und Steuereinrichtung.  

Die Installationen für den Netzanschluss auf dem Grundstück des Netzanschlussnehmers 

sind gemäss den Vorgaben dieser NAB -NS und den Werkvorschriften durch den 

Netzanschlussnehmer ausführen zu lassen.  

Mit dem Bau des Netzanschlusses wird erst begonnen, wenn die notwendigen 

Durchleitungsrechte und ESTI Bewilligungen sowie das visierte Anschlussgesuchsformular 

vorliegen, der verlangte Kostenbeitrag bezahlt ist und die technischen Verhältnisse es 

erlauben.
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Definition Netzanschluss  

Der Netzanschluss umfasst sämtliche dem Kunden dienende Anlagen ab dem vom EWS 

bestimmten leistungsfähigem Netzanschlusspunkt (Verknüpfungspunkt) bis zum 

Hausanschlusspunkt . 

Das EWS erstellt für eine Liegenschaft oder einen wirtschaftlich oder baulich 

zusammenhängenden Gebäudekomplex in der Regel nur einen Netzanschluss.  

Eigentumsverhältnisse  

Eigentum und Verantwortung für den Netzanschluss sind unabhängig von der 

Kostentragung der mit dem Netzanschluss zusammenhängenden Aufwendungen. 

Eigentum des EWS sind, sofern in einem Netzanschlussvertrag nicht anders geregelt:  

ω die Netzanschlussleitung vom Netzanschlusspunkt bis zum 

Hausanschlusspunkt  

ω die Rohranlage bis zur Gebäudehülle oder bis zum Entwässerungsschacht  

ω die Mess- , Steuer-  und Kommunikationseinrichtungen  

Eigentum des Netzanschlussnehmers sind, sofern in einem Netzanschlussvertrag nicht 

anders geregelt:  

ω die Hauseinführung  

ω der Hausanschlusskasten und sämtliche dem Hausanschlusspunkt 

nachfolgende Installationen  

ω das Erdungssystem 

Die Anlagen werden von den jeweiligen Eigentümern unterhalten.  

Inbetriebnahme  

Der Netzanschluss wird ausschliesslich durch das EWS nach der Montage der 

Messeinrichtung in Betrieb genommen. Ohne Messeinrichtung dürfen die 

Anschlussüberstromunterbrecher nicht eingesetzt werden.  

2.3 Netzanschlussvertrag  

Für den Netzanschluss wird in der Regel kein separater Netzanschlussvertrag erstellt.  

Spezielle Fälle, wie bspw. der Anschluss von Endverbrauchern, Energieerzeugungsanlagen, 

Energiespeicher sowie Kombinationen davon, können in einem Netzanschlussvertrag 

geregelt werden.  

2.4 Kosten 

Bei Erstellung, Erweiterung oder Änderung von Anlagen sowie während ihres Bestandes 

muss die Wirtschaftlichkeit gewährleistet sein.  

Es lassen sich keine Rechte auf Eigentum aus Netzanschlussbeitrag und Netzkostenbeitrag 

an den entsprechenden Anlagen ableiten. Es besteht auch kein Anspruch auf ganze oder 

teilweise Rückzahlung von einmal geleisteten Kostenbeiträgen.
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Netzanschlussbeitrag  

Das EWS übernimmt sämtliche Erstellungskosten bis zum leistungsfähigen 

Netzanschlusspunkt.  

Das EWS kann angemessene Netzanschlussbeitrag an die Erstellung des Netzanschlusses 

verlangen. Die Art und Höhe des Netzkostenbeitrags richten sich nach den Ansätzen in den 

jeweils gültigen Preisblättern.  

Das EWS erstellt die Rohranlage für den Netzanschluss  auf eigene Kosten innerhalb der 

Bauzone bis zur Grundstückgrenze des Netzanschlussnehmers oder bis zur 

Bauzonengrenze. Die Kosten für die Rohranlage (inkl. Tiefbauarbeiten) auf dem Grundstück 

des Netza nschlussnehmers oder ausserhalb der Bauzone übernimmt der 

Netzanschlussnehmer.  

Netzkostenbeitrag  

Das EWS kann angemessene Netzkostenbeiträge an den Ausbau des Verteilnetzes und zur 

Gewährleistung des Fortbestandes der dem Kunden dienenden Anlagen verlangen. Die Art 

und Höhe des Netzkostenbeitrags richten sich nach den Ansätzen in den jeweils gültigen 

Preisblättern. 

Änderung, Instandhaltung und Ersatz von Netzanschlüssen  

Die Kosten für Instandhaltung und Ersatz der Netzanschlussleitung trägt das EWS.  

Wenn bauliche Veränderungen auf dem Grundstück des Netzanschlussnehmers die 

Verlegung oder Abänderung der Netzanschlussleitung bedingen, oder die 

Netzanschlussleitung verstärkt werden muss, so gehen die Kosten zulasten des 

Netzanschlussnehmers.  

Für erzeugungsbedingte Anschlussverstärkungen gelten die gesetzlichen Grundlagen.  

Wenn auf Veranlassung des EWS Freileitungen durch Kabelleitungen ersetzt werden oder 

die Netzanschlussleitung erneuert werden muss, so trägt das EWS die Kosten der neuen 

Netzanschlussleitung bis zum Hausanschlusspunkt inkl. Hausanschlusskasten, sofern 

erfo rderlich. Die Anpassung der Installation ist Sache des Netzanschlussnehmers.  

Demontage  

Wird ein Netzanschluss nicht mehr genutzt oder das Rechtsverhältnis aufgelöst, baut das 

EWS in der Regel alle Anlageteile, welche dem Netzanschluss des Netzanschlussnehmers 

dienten, zurück oder der Netzanschluss wird ausser Betrieb gesetzt.  

Die Kosten sowie der Restwert von noch nicht vollständig  abgeschriebenen 

lnfrastrukturanlagen des Netzanschlusses, soweit nicht bereits vom Kunden bezahlt, 

werden dem Netzanschlussnehmer verrechnet.  

Temporäre Netzanschlüsse  

Alle Kosten für die Erstellung, die Instandhaltung, die Verlegung , den Ersatz und die 

Demontage von temporären Netzanschlüssen sind ab dem Netzanschlusspunkt vom 

Kunden zu bezahlen.  

Für temporäre Netzanschlüsse kann das EWS besondere Bedingungen festsetzen, welche 

von denjenigen der vorliegenden NAB - NS abweichen.
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2.5 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) 

Für die Bildung eines ZEV ist zur Beurteilung der Netzsituation eine schriftliche Anfrage an 

das EWS zu richten. 

Sämtliche durch die Bildung eines ZEV verursachten Anpassungen am Verteilnetz des EWS 

gehen zu Lasten des ZEV. 

Innerhalb eines ZEV dürfen die Messeinrichtungen sowie Kabel und Rohranlagen des EWS 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen genutzt werden.  

Nicht mehr benötigte Netzanschlüsse werden gemäss Ziffer 2.4 aufgehoben.  

Bei Austritt einer Partei aus dem ZEV oder bei Auflösung des ZEV gehen allfällige 

Wiederanschlusskosten an das Verteilnetz des EWS zu Lasten des Netzanschlussnehmers.  

2.6 Dienstbarkeiten  

Der Netzanschlussnehmer erteilt des EWS das dauernde, übertragbare Durchleitungsrecht 

für die ihn versorgenden Netzanschluss -  und Kommunikationsleitungen durch eigenen 

Grund und Boden unentgeltlich.  

Ferner ist das betrieblich notwendige Ausästen von Bäumen und Sträuchern zuzulassen. 

Eine Entschädigung für Sachschaden an Pflanzen wird nicht gewährt.  

Falls für die Netzanschluss -  und Kommunikationsleitungen des Netzanschlussnehmers 

Durchleitungsrechte über Grundstücke Dritter nötig sind, verschafft der 

Netzanschlussnehmer des EWS solche Zuleitungsrechte durch Dritteigentum zu eigenen 

Lasten. 

Das EWS ist berechtigt, am Netzanschluss eines Netzanschlussnehmers weitere Kunden 

anzuschliessen. Ferner ist das EWS berechtigt, von einer in einem privaten Grundstück 

liegenden Zuleitung aus, benachbarte Liegenschaften anzuschliessen. Die Bedingungen 

werden mit dem Netzanschlussnehmer vereinbart.  

Netzanschlussnehmer, für deren Netzanschluss das Erstellen einer Transformatorenstation 

oder Verteilkabine notwendig ist, haben den dafür erforderlichen Platz zur Verfügung zu 

stellen. Den Aufstellungsort der Transformatorenstation oder Verteilkabine legen  des EWS 

und der Netzanschlussnehmer gemeinsam fest. Das EWS ist berechtigt, diese 

Transformatorenstation oder Verteilkabine auch zur Versorgung Dritter zu verwenden.  

Es werden Dienstbarkeitsverträge abgeschlossen, welche auf Verlangen des EWS im 

Grundbuch eingetragen werden können.  

Das Expropriationsrecht (Enteignung) nach dem Bundesgesetz betreffend die elektrischen 

Schwach-  und Starkstromanlagen (SR 734.0; EleG) bleibt vorbehalten.  

Der Netzanschlussnehmer gewährt den Vertretern des EWS während der ordentlichen 

Arbeitszeit und bei Störungen jederzeit den ungehinderten Zutritt zum EWS eigenen 

Anlagen. Die Anschlussüberstromunterbrecher müssen jederzeit für das EWS zugänglich 

sein. Das EWS bestimmt in Absprache mit dem Netzanschlussnehmer das Schliesssystem 

und die Schlüsselverwahrung für den Zutritt zu den Anlagen.  

Die allfällige Mitbenützung vom EWS eigenen Anlagen durch Dritte wird fallweise geprüft 

und durch besondere Vereinbarungen geregelt.
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2.7 Mess-  und Steuereinrichtung Erstellung  

Die Messeinrichtung umfasst Elektrizitätszähler und Kommunikationseinrichtungen für die 

Fernzählung sowie, bei grösseren Anlagen, Messwandler mit Prüfklemmen.  

Der Kunde lässt die für den Anschluss der Mess -  und Steuereinrichtung notwendigen 

Installationen nach den Angaben des EWS und den Werkvorschriften an einer allgemein 

zugänglichen Stelle erstellen, wenn möglich beim Anschlussüberstromunterbrecher.  

Die Messeinrichtung wird vom EWS bestimmt, zur Verfügung gestellt und zu Lasten des 

EWS geprüft und instandgehalten. Zu Lasten des Kunden gehen der erforderliche Platz für 

die Mess -  und Steuereinrichtung, die zum Schutz der Apparate notwendigen 

Verschalungen wie Aussenkasten usw., sowie deren Einbau und Verdrahtung.  

Die im Grundangebot vorgesehenen Elektrizitätszähler und Kommunikationsapparate 

werden ausschliesslich durch das EWS installiert und demontiert. Die Messwandler werden 

durch das vom Kunden beauftragte Unternehmen eingebaut.  

Messsysteme müssen dauernd an Spannung sein. Unterbrüche >24h müssen zwingend 

dem EWS gemeldet werden. Der Kunde haftet für Umtriebe, welche durch Nichtbeachtung 

dieser Bestimmung entstehen.  

Bezügerüberstromunterbrecher, Zählerplatz, Unterverteilung und Wohnung / 

Gewerberaum müssen eindeutige und identische Nummerierungen oder Bezeichnungen 

enthalten. Für die Bezeichnung gilt die «Richtlinie zur Wohnungsnummerierung» vom 

Bundesamt für Statisti k. 

Befinden sich Zähler nicht am gleichen Standort, müssen zwischen den Standorten 

Kommunikationsverbindungen (Kabeltyp U72 1x4x0.8mm2) bauseits erstellt werden.  

Plombierung  

Mess-  und Steuereinrichtungen dürfen nur durch Beauftragte dem EWS plombiert und 

deplombiert werden .  

Wer unberechtigt Plomben an Mess -  und Steuereinrichtungen verletzt oder entfernt, haftet 

für den entstandenen Schaden und trägt die Kosten der notwendigen Revisionen , 

Nacheichungen oder Ersatz. Wenn die Person, welche die Plomben unberechtigt verletzt 

oder entfernt hat, nicht eruiert werden kann, so haftet der Kunde für die entstanden Kosten.  

Messgenauigkeit  

Messapparate, deren Messgenauigkeit innerhalb der gesetzlichen Toleranzen liegt, gelten 

als richtiggehend. Zeitliche Abweichungen der Messeinrichtung bis zu 10 Minuten 

berechtigen nicht zu Beanstandungen .  

Prüfung auf besonderes Verlangen  

Der Kunde kann jederzeit eine Prüfung der Messeinrichtung durch eine amtliche Prüfstelle 

verlangen. Bestätigt diese Prüfung die Messgenauigkeit innerhalb der gesetzlichen 

Toleranzen, so trägt der Kunde die Kosten für die Prüfung und die dafür notwendige 

Auswechslung der Messeinrichtung. In Streitfällen ist der Befund der Prüfstelle des 

Eidgenössischen Instituts für Metrologie METAS massgebend.
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Anwendung des Messtarifs  

Das EWS wendet gemäss den gesetzlichen Vorgaben einen Messtarif an. Die Tarife sind den 

jeweils gültigen Preisblättern zu entnehmen.  

Private Elektrizitätszähler  

Für private Elektrizitätszähler, die zur Weiterverrechnung an Dritte dienen, ist das 

entsprechend anwendbare Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit nach der 

MessMV und der EMmV einzuhalten. Das heisst, der Elektrizitätszähler muss periodisch 

nachgeeicht oder dem statistischen Prüfverfahren unterzogen werden.  

Private Elektrizitätszähler dürfen nur bei einem ZEV eingesetzt werden. Für alle weiteren 

Anwendungen (inkl. vZEV ) sind private Elektrizitätszähler zur Weiterverrechnung an Dritte 

nicht gestattet.  

2.8 Elektrische Installation / Meldewesen  

Elektrische Installationen sind nach der Elektrizitätsgesetzgebung des Bundes und den 

darauf basierenden Vorschriften und Normen sowie nach den Werkvorschriften zu 

erstellen, zu betreiben, zu ändern, instand zu halten und zu kontrollieren.  

Für den Anschluss von elektrischen Geräten, welche gemäss den Werkvorschriften mit 

einem Anschlussgesuch anmeldepflichtig sind, hat der Kunde oder sein Beauftragter sich 

beim EWS recht­ zeitig über die Anschlussmöglichkeit und über die Spannungsverhältniss e 

zu erkundigen . Elektrische Geräte werden im Rahmen der Leistungsfähigkeit des 

Netzanschlusses beurteilt.  

Elektrische Installationen sind wie in den Werkvorschriften beschrieben des EWS (derzeit via 

ElektroForm) zu melden. Die Formulare TAG, IA und AB in Papierform oder als pdf werden 

nicht entge­gengenommen und retourniert. Das EWS kann daraus entstehende 

Aufwendungen verrechnen.  

Apparatebestellung Mess -  und Steuereinrichtung (AB)  

Mit einer Apparatebestellung sind des EWS vor der Inbetriebnahme zu melden:  

ω Montage, Änderung oder Demontage von Mess -  oder Steuereinrichtung  

ω Erstellen, Änderung eines Stromproduktes (bspw. Rücklieferung)  

Sicherheitsnachweis (SiNa)  

Mit der Einreichung der Sicherheitsnachweise bei Objekten mit einem Zusammenschluss 

zum Eigenverbrauch (ZEV und vZEV) ist ein vollständiger Mieterspiegel (Zuteilung der 

Mieter/ Eigentümer zu Wohnung, Gewerberaum, Kontrollperiode und Messpunkt) 

einzureichen . 

Erdungsleitung  

Die Erdungsleitung ist in der Verantwortung des Netzanschlussnehmers. PEN - Leiter oder 

Schutzleiter sind an der Übergangsstelle zwischen der Netzanschlussleitung und der 

Installation zu erden.  

Ausgenommen sind Bahnerdungssysteme. Diese dürfen nicht mit den Erdsystemen des 

EWS verbunden werden.
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2.9 Energieerzeugungsanlagen (EEA) und Speicher 

Es gelten die «Technische Bedingungen für Energieerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb 

mit dem Stromversorgungsnetz des EWS».  

EEA mit einer wechselstromseitigen Nennleistung von mehr als 30 kVA müssen gemäss den 

gesetzlichen Vorgaben separat gemessen werden. Für EEA mit einer wechselstromseitigen 

Nennleistung von höchstens 30 kVA, welche mit Eigenverbrauch betrieben werden, genüg t 

eine Überschussmessung.  

Steuerung und Regelung von Energieerzeugungsanlagen bis zu 3% der 

Jahresenergiemenge sind der EWS auf deren Verlangen unentgeltlich zur Verfügung zu 

stellen. 

Mit dem Technischen Anschlussgesuch muss das EWS mitgeteilt werden, in welchen 

Betriebsarten EEA und Speicher betrieben werden.  

Detailliertere Messanordnungen finden Sie im Dokument «Messkonzepte 

Energieerzeugungsanlagen und Speicher».  

Die Vergütung der elektrischen Energie erfolgt nach erfolgreicher Inbetriebnahme der 

Anlage. Dazu müssen vorliegen: Beurteiltes Anschlussgesuch, 1 - poliges Prinzipschema, 

Installationsanzeige, Apparatebestellung mit verbindlichem lnbetriebnahmedatum, 

Nachwe is der korrekt eingestellten Para­ meter -  und Schutzeinstellungen (sofern verlangt).  

Energieerzeugungsanlagen ohne Parallelbetrieb mit dem Netz des EWS müssen gemäss 

den Weisungen des ESTI erstellt werden. Die gesamte Installation der 

Energieerzeugungsanlage mit Kuppelschalter muss installationsseitig nach der 

Messeinrichtung installiert w erden. 

2.10 Steuerung von Flexibilitäten  

Mit der Steuerung von Flexibilitäten (Ziffer 4.4) wird ein sicherer, leistungsfähiger und 

effizienter Netzbetrieb gewährleistet.  

Falls der Kunde in bestehenden Anlagen von einer Steuerung durch das EWS absehen will, 

muss er dies des EWS mitteilen. In Neuanlagen muss das Einverständnis durch das EWS 

schriftlich eingeholt werden.  

Die «Notausschaltung» von Geräten und Anlagen muss jedoch für das EWS gewährleistet 

bleiben: Im Hinblick auf die Abwendung einer unmittelbaren erheblichen Gefährdung des 

sicheren Netzbetriebs darf das EWS beim Kunden auch ohne dessen Zustimmung ein 

intelli gentes Steuer-  und Regelsystem installieren. Im Falle einer solchen Gefährdung darf 

sie dieses System auch ohne Zustimmung des Kunden unentgeltlich einsetzen. Ein solcher 

Einsatz hat Vorrang vor privaten Steuerungen oder Steuerungen durch Dritte («Garantie rte 

Flexibilität» nach StromVV). Die Freigabe der Sperrung erfolgt mittels «24h Freigabe».  

Alle Aufwände für die Installation zur Steuerung von Flexibilitäten oder zur Notausschaltung 

von Geräten und Anlagen bis zur Steuereinrichtung des EWS gehen zu Lasten des Kunden.  

Flexibilitätsentschädigung  

Eine allfällige Flexibilitätsentschädigung richtet sich nach den jeweils publizierten Ansätzen 

gemäss Preisblätter des EWS.
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2.11 Energieabgabe an und Energiebezug von Dritten  

Kunden mit Netzzugang sind berechtigt, das Verteilnetz des EWS für den Bezug von Energie 

dritter Lieferanten zu nutzen. Das EWS liefert Ersatz -  bzw. Ergänzungsenergie.  

Auf Verlangen des Kunden stellt das EWS die Rechnung für die Netznutzung dem 

Energielieferanten zu. Schuldner des Netznutzungsentgeltes bleibt der Kunde.  

Der Anschluss von Arealnetzen richtet sich nach den geltenden Branchendokumenten des 

VSE. 

Ohne besondere Bewilligung des EWS darf der Kunde nicht Energie an Dritte abgeben. Auf 

den Ansätzen des EWS dürfen keine Zuschläge gemacht werden.  
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3. Schlussbestimmungen  

3.1 Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem EWS und dem Kunden unterstehen 

ausschliesslich Schweizer Recht, unter Ausschluss von kollisionsrechtlichen Normen, des 

internationalen Privatrechts sowie des Wiener Kaufrechts.  

Unter dem Vorbehalt von entgegenstehenden zwingenden gesetzlichen Bestimmungen ist 

ausschliesslicher Gerichtsstand der Hauptsitz vom EWS, Sennwald.  

Übt das EWS ihre Rechte nicht oder nicht vollständig aus, bedeutet dies nicht, dass damit 

auf ihr Recht verzichtet wird.  

Sollte eine Bestimmung der NAB - NS für ungültig, nichtig oder nicht durchsetzbar erklärt 

werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen 

Bestimmungen, und diese bleiben in dem jeweils gesetzlich zulässigen Masse g ültig, 

wirksam und durchsetzbar.  

3.2 Änderung dieser Bedingungen  

Das EWS behält sich vor, diese NAB - NS zu ändern. Das EWS informiert die Kunden in 

geeigneter Weise über Änderungen der NAB - NS (z.B. mit einem Hinweis auf der offiziellen 

Internetseite der EWS oder auf der Rechnungsstellung). Ohne anderslautende Mitteilung 

des Kunden, innerhalb von 30 Tagen ab Publikation der geänderten NAB - NS, gelten diese 

als genehmigt.  

Diese NAB - NS werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden ausgedruckt und 

zugestellt.  

3.3 Inkraftsetzung  

Diese NAB- NS wurden aufgrund des neuen Stromversorgungsgesetzes überarbeitet. Sie 

treten auf den 1. Januar 2026 in Kraft und ersetzen die Version vom 12.November 2020
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4 Anhang 

4.1 Anschlussüberstromunterbrecher  

Massgebend für die Bemessung der Sicherungsgrösse sind:  

¶ die angemeldete Leistung des Elektroinstallateurs unter Berücksichtigung der 

Gleichzeitigkeit  

¶ die Leistungsfähigkeit des vorgelagerten Stromversorgungsnetzes  

¶ die Einhaltung der Nullungsbedingungen und der Selektivität im 

Stromversorgungsnetz Die Sicherungsgrösse der Anschlussüberstromunterbrecher 

liegt i.d.R. in folgenden Bereichen:  

Anzahl Wohnungen in 
Ein-  und 
Mehrfamilienhäusern  

Minimale 

Nennstromstärke des 

Anschlussüberstrom -  

unterbrechers  

Maximale 

Nennstromstärke des 

Anschlussüberstrom -  

unterbrechers  

Einfamilienhaus  25A 40A 

Mehrfamilienhaus 

bis 3 Wohnungen  
40A 63A 

Mehrfamilienhaus  
4 bis 9 Wohnungen  

63A 80 
A 

Mehrfamilienhaus  

10 bis 15 Wohnungen 
BOA 100A 

Mehrfamilienhaus  
16 bis 21 Wohnungen 

100A 125 A 

Mehrfamilienhaus  
22 bis 30 Wohnungen  

125 A 160A 
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4.2 Abgrenzung Netzanschluss  
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4.3 Netzanschluss Technische Ausführung  

Entwässerung, Abdichtungen  

Das Kabelschutzrohr ist, wo notwendig, durch den Netzanschlussnehmer vor der 

Gebäudeeinfüh rung in geeigneter Weise zu entwässern und örtlich mit der Sickerleitung zu 

verbinden, Durchführungen zwischen Rohr und Mauer sind abzudichten. Entstehen bei 

abweichenden Ausführungen Schäden durch Wassereintritt, kann die EWS die Haftung 

ablehnen.  

Die Abdichtung des Anschlusskabels gegenüber dem Rohr erfolgt durch die EWS. 

Hausanschluss mit Aussenkasten  

Einfamilienhäuser werden mit einem Aussenkasten angeschlossen. Kleinere 

Mehrfamilienhäuser und Gebäude, bei denen der Zutritt nicht jederzeit möglich ist, werden 

ebenfalls mit einem Aussenkasten angeschlossen. Die Ausführung erfolgt gemäss den 

Werkvorschri ften.  

 

Hausanschluss mit Anschlusssäule  

Wo ein Aussenkasten nicht installiert werden kann, erfolgt der Hausanschluss mittels einer 

Anschlusssäule. Die Hausanschlusssäule ist freistehend und wird auf einer allgemein 

zugänglichen Stelle auf dem Grundstück erstellt. Für den Kabelzug ist ggf. ein Sc hacht zu 

erstellen. Lage, Grösse und Produkt von Schacht und Hausanschlusssäule sind mit dem 

EWSabzusprechen.  

Die Anschlusssäule muss mit einem Hausanschlusskasten ausgerüstet sein und Platz bieten 

für Elektrizitätszähler, Laststeuerung und Kommunikation. Beispiel einer Anschlusssäule bis 

160 A: 
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Direkte Mauer -  oder Bodendurchführungen  

Für Gewerbe oder grössere Mehrfamilienhäuser können Innenanschlüsse erstellt werden.  

Vor dem Gebäude ist ein Schacht für die Entwässerung und den Kabelzug zu erstellen. Lage, 

Form und Grösse sind mit dem EWSabzusprechen.  

 

Hausanschlusskasten (HAK)  

Den Hausanschlusskasten gibt es in zwei Ausführungen:  

HAK bis 160A  

¶ Gehäuse 420x245x138mm (HxBxT), IP 54  

¶ Sicherungen DIN 00 einpolig1 schaltbar mit Neutralleitertrenner  

¶ Kabelanschluss Hausinstallationsseitig von 6mm2 bis 95mm2  

¶ Erdungsanschluss aussen  

HAK bis 400A 

¶ Gehäuse 754x414x187mm (HxBxT)  

¶ Sicherungen DIN 2 einpolig1 schaltbar mit Neutralleitertrenner  

¶ Kabelanschluss Hausinstallationsseitig von 16mm2 bis 240mm2  

¶ Erdungsanschluss aussen  

1 Sicherungen DIN 2 dreipolig schaltbar ist ebenfalls zulässig, aber nicht im Sortiment der EWS.
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Anschlüsse > 400A  

Anschlussüberstromunterbrecher grösser 400 A sind mit einem Leistungsschalter 

(ausfahrbar oder mit sichtbarer Trennstelle) in der Hauptverteilung zu realisieren.  

Innenanschlüsse  

Der Hausanschlusskasten mit Anschlussüberstromunterbrecher muss unmittelbar nach 

Eintritt ins Gebäude installiert werden.  

Bei Anschlüssen direkt in Schalt-  und Verteilanlagen muss die Hauseinführung direkt in den 

Raum der Verteilung erfolgen. Die Anschlussüberstromunterbrecher / Leistungsschalter 

sind wie in den nachstehenden Bildern auszuführen.  

Der EWS ist vorgängig eine Dispositionszeichnung mit eingebautem 

Anschlussüberstromunterbrecher und Stromwandlermessung mit Angabe von 

Abmessungen, Typ und Fabrikat des Anschlussüberstromunterbrechers zur Genehmigung 

einzureichen.  

Direktanschluss auf Verteilung bis 400A  

Die Masse gelten für Anschlüsse mit Kabel bis 240 mm2 Seil -  oder Sektorleiter (Cu oder Al).  

Grösse DIN 00 und DIN 3 können in begründeten Ausnahmefällen verwendet werden.  
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Bild: Kabelanschluss direkt in Hauptverteilung auf Leistungsschalter Anschlussbeispiel 

jeweils von unten und von oben.  

Direktanschluss auf Verteilung > 400 A  

Anschlüsse >400 A sind in jedem Fall mit dem EWSabzusprechen. Je nach Ausführung des 

Netzanschlusses werden 1 bis 3 Leiter pro Phase mit 150 mm2 bis 400 mm2 Querschnitt 

angeschlossen. 

 

Bild: Bei mehreren Einzelleitern erfolgt der Anschluss in einem separaten Kabelfeld direkt 

auf die Kupferschiene
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Selektivität  

Der Anschlussüberstromunterbrecher muss grundsätzlich gegenüber der vorgeschalteten 

NHS-Sicherung im Verteilnetz selektiv sein. Wenn notwendig, kann der 

Anschlussüberstromunterbrecher als Leistungsschalter ausgeführt werden.  

Hausleitungen  

Definition der Hausleitung (3) gemäss NIN 2.2.1.23 und 2.2.1.69: Leitung zwischen den 

Abgangsklemmen des Anschlussüberstromunterbrechers (2) und der Anschlussstelle des 

Bezügers (5). Die Hausleitung speist einen oder mehrere Zählerkreise.  

Überbauungen  

Bei Überbauungen mit mehreren Mehrfamilien -  und/oder Einfamilienhäusern ist nur ein 

Netzanschluss anzustreben. In diesen Fällen werden mehrere ungezählte Hausleitungen, 

welche die dezentralen Zähleranlagen der einzelnen Liegenschaften versorgen, am 

Anschlussüberstromunterbrecher (2) angeschlossen.  

Für die Hausleitungen ist eine Hauptverteilung beim Anschlussüberstromunterbrecher 

vorzusehen. Die einzelnen Hausleitungen sind mit entsprechendem Leitungsschutz 

abzusichern.  

Der Querschnitt der Hausleitung ist so zu bemessen, dass der Spannungsabfall über der 

Hausleitung 2 % nicht überschreitet. Massgebend ist der Nennstrom der 

Hausleitungssicherung. Im Zweifelsfalle ist der Querschnitt mit dem EWS abzusprechen.  
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4.4 Steuerung von Flexibilitäten  

Die Steuerung erfolgt durch ein von der EWS bereitgestelltes System (Smart Meter und 

Tonfrequenz -Rundsteuerung).  

Wassererwärmer / Boiler  

Wassererwärmer / Boiler werden als Flexibilität genutzt. Für die Nutzung als «Garantierte 

Flexibilität» (Ziffer 2.10) muss dennoch ein Sperrschütz eingebaut werden.  

Um Spannungsschwankungen zu vermeiden, dürfen Boiler während einer Stunde maximal 

3 Mal eingeschaltet werden.  

Waschmaschine, Wäschetrockner, etc.  

Waschmaschine, Wäschetrockner und Heubelüftung werden nicht als Flexibilitäten 

genutzt.  

Wärmepumpe  

Für die Nutzung als «Garantierte Flexibilität» (Ziffer 2.10) muss ein Sperrschütz eingebaut 

werden.  

Wenn der Kunde das Heizsystem inkl. Zusatz -  oder Ergänzungsheizung der EWS als 

Flexibilität zur Verfügung stellt, muss es täglich während zwei von der EWS beliebig 

wählbaren Stunden ausschaltbar sein. Die durchgehende Ausschaltzeit beträgt höchstens 

zwei Stunden. Nach einer Ausschaltung beträgt die Freigabezeit mindestens eine Stunde.  

Widerstandsheizungen  

Widerstandsheizungen werden als Flexibilität genutzt. Für die Nutzung als «Garantierte 

Flexibilität» (Ziffer 2.10) muss dennoch ein Sperrschütz eingebaut werden.  

Um Spannungsschwankungen zu vermeiden, dürfen Widerstandsheizungen während einer 

Stunde maximal 3 Mal eingeschaltet werden.  

Steuerung und Regelung von Energieerzeugungsanlagen  

Es gelten die Technische Bedingungen für Energieerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit 

dem Stromversorgungsnetz der EWS. 

Ladestation für Elektrofahrzeuge  

Um bei einer unmittelbaren Gefährdung des sicheren Netzbetriebs die Leistung von 

Ladestationen temporär zu reduzieren, müssen Ladestationen mit einer Leistung von mehr 

als 3,7 kVA die Funktionalität einer Sperrung oder Leistungsreduktion aufweisen. Diese 

Sperrung geht der Nutzung als Flexibilität vor. Schemabeispiel siehe Anhang 

Werkvorschriften.  

Die Sperrung oder Leistungsreduktion von Ladestationen wird aktuell durch die EWS nicht 

beansprucht. Die EWS empfiehlt entsprechende Vorkehrungen (Platzbedarf in elektrischen 

Verteilschränken, Rohranlagen oder Trasse für Steuerkabel, etc.) für eine spätere Nutzung 

zu treffen.
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Die Ladeleistung eines einzelnen Ladepunktes beträgt maximal 11 kW.  

Werden mehr als zwei Ladepunkte oder mehr als 22 kW Ladeleistung hinter einem 

Netzanschluss installiert, muss die Gesamt -Ladeleistung aus dem Versorgungsnetz mit 

einem Last -  oder Lademanagement begrenzt werden (Die Nachrüstung eines Last -  oder 

Lademanagement ist auch bei Erweiterung von bestehenden Anlagen erforderlich, sobald 

die obigen Grenzwerte überschritten werden). Das Last -  / Lademanagement muss für 

Elektrofahrzeugen mit 1 - phasiger Ladung die Belastung gleichmässig auf drei Phasen 

verteilen.  

Die Gesamt-Ladeleistung wird durch die EWS festgelegt anhand:  

¶ Anzahl installierter und ausgebauter Ladepunkte gemäss Tabelle (ohne 

Reserveplätze)  

¶ Bestehender Anschlussüberstromunterbrecher darf nicht erhöht werden  

¶ Einhaltung der technischen Regeln DACHCZ  

¶ Mögliche zeitnahe Überbelastung des umliegenden Netzes  

 

Bei der Festlegung der Gesamt -Ladeleistung werden Reserveplätze nicht berücksichtigt. 

Der Installateur kann dennoch die Installation auf die geplanten Ladepunkte dimensionieren 

und sofern möglich, absichern.  

Wenn die Gesamt- Ladeleistung softwaretechnisch eingestellt wird, muss ein Nachweis der 

Einstellung erbracht werden.  

Eine Erhöhung der Gesamt -Ladeleistung wird durch die EWS geprüft, wenn durch den 

Eigentümer anhand eines Lastprofiles nachgewiesen wird, dass die Gesamt -Ladeleistung 

über längere Zeit erreicht wurde.  

Bei mehreren Netznutzern hinter einem Netzanschluss wird empfohlen, von Anfang an 

durch die Netznutzer ein Gesamtkonzept für die Ladeinfrastruktur zu erarbeiten, damit 

nicht unterschiedliche Geräte, Installationsarten und Messungen für die Ladung von 

Elektrofahrzeugen installiert werden.  

Das Lastmanagement muss für alle Ladepunkte kompatibel sein.
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Anhang A Flexibilitäten  

Folgende Flexibilitäten werden durch das EWS nach Bestätigung durch den Kunden genutzt 

und entschädigt. Höhe und Art der Entschädigung ist den gültigen Tarifblätter inkl. 

Tarifbestimmungen zu entnehmen:  

Flexibilität  Freigabe  

Elektroheizungen  Individuell nach Netzbelastung  

Wärmepumpen  Individuell nach Netzbelastung  

Elektroboiler  Individuell nach Netzbelastung  

 

1. Nutzung Flexibilität durch  Kunde  

Die Nutzung der Flexibilitäten ist dem Kunden vorenthalten. Das EWS darf nur zur 

Gewährleistung eines sicheren Netzbetriebes eingreifen (Notaus). Die Flexibilitäten 

Elektroheizungen, Wärmepumpen und Elektroboiler sind mit einem Sperrschütz 

(Schliesser) auszurüsten. Die kundenseitige Ansteuerung erfolgt nach dem Sperrschütz des 

EWS {nicht vor und nicht parallel zum Sperrschütz). Für den Elektroboiler muss kein 

Wahlschalter «Tag -  0 -  Nacht» vorgesehen werden.  

Nr. Flexibilität  Beschreibung  Freigabe  Bemerkung  

 Speicherheizung 
Notaus 

 24h, Ausnahme Netzstörung   

 Boiler Notaus   24h, Ausnahme Netzstörung   

 Wärmepumpe 

Notaus (inkl. Not-  

und Zusatzheizung)  

 24h, Ausnahme Netzstörung   
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2. Nutzung Flexibilität durch  EWS 

Ist die Nutzung der Flexibilität dem EWS vorenthalten, darf der Kunde nicht in die Steuerung 

eingreifen. Die Flexibilitäten Elektroheizungen, Wärmepumpen und Elektroboiler sind mit 

einem Sperrschütz (Schliesser) auszurüsten. Für den Elektroboiler ist ein W ahlschalter «Tag 

-  0 -  Nacht» vorzusehen. Dafür ist ein Tagesentsperrungs -Automat ohne Spitzensperrung 

zu verwenden.  

Nr. Flexibilität  Beschreibung  Freigabe  Bemerkung  

 Boiler 4h Gruppe 1 Individuell nach Netzbelas-  

tung 

 

 Boiler 4h Gruppe 2  Individuell nach Netzbelas-  

tung 

 

 Boiler 4h Gruppe 3 Individuell nach Netzbelas-  

tung 

 

 Boiler 8h Gruppe 1 Individuell nach Netzbelas-  

tung 

 

 Boiler 8h Gruppe 2  Individuell nach Netzbelas-  

tung 

 

 Speicherheizung  Individuell nach Netzbelas-  

tung 

 

 Boiler Notaus   24h Ausnahme Netzstörung   

 Wärmepumpe 

(inkl. Not-  und 

Zusatz-  heizung) 

 Individuell nach Netzbelas-  

tung 

 

 Energieerzeugungs
-  anlagen 

 24h Ausnahme Netzstörung   

 Energiespeicher   24h Ausnahme Netzstörung   

 E-  Mobilität   Individuell nach Netzbelas-  

tung 

 

Die Bestimmungen gemäss dieser Ziffer gelten für vor dem 1. 1. 2018 installierte 

Verbraucher, bis dies vom Endverbraucher untersagt wird.



  

Netzanschlussbedingungen Niederspannung  29 

Zähleranschlussklemme  

Bei Direktmesseinrichtungen für Gewerbe -  und Industriebezüger, in Mehrfamilienhäuser 

ŦǸǊ !ƭƭƎŜƳŜƛƴ ǳƴŘ ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴ ǎƻǿƛŜ ōŜƛ 99!Ωǎ ǳƴŘ [ŀŘŜƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ Ƴƛǘ ǎŜǇŀǊŀǘŜǊ 

Messung müssen Zählersteckklemmen 80 A montiert und angeschlossen werden. Bitte 

Montagehi nweis der 80A -Zählersteckklemme beachten.  

Bis zur Zählermontage ist die Zählersteckklemme mittels Abdeckhaube oder Abdeckband 

gegen Fremdkörper / Staub zu schützen. Bis dahin dürfen keine 

Bezügerüberstromunterbrecher eingeschaltet werden. Reserve -Zählerplätze sind in jedem 

Fall mit der Abdeckhaube  zu versehen.
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Das maximale Drehmoment der Anschlussklemme ist gemäss Hersteller zu beachten. 

Zugelassene Produkte:  

Hager Zählersteckklemme 80 A, KJD080C1  Seidl Zähleranschlussklemme 80 A  

 

Zählersteckklemme KJD080C1, E- Nr.: 169 000 013 

Steckstifte (45mm!)  KJZ080B4, E- Nr.: 169 000 053  

ἺἻἼ  45 mm, (sonst zu kurz für Zähler!)  

Wandlermessung  

Verbraucher:  

Sobald die Bezügersicherung > 80 A ist, muss eine Wandlermessung  installiert werden.  

Energieerzeugungsanlagen:  

aŜǎǎǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ 99!Σ ŘƛŜ ŜƛƴŜ ²ŜŎƘǎŜƭǊƛŎƘǘŜǊƭŜƛǎǘǳƴƎ җ рл ƪ±! ŀǳŦǿŜƛǎŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 

Wandlermessung ausgeführt werden.  

Das Feld, in dem die Wandler montiert sind, ist gegen die Verteilung abzuschotten. Die 

Prüfklemmen und Spannungssicherungen dürfen nicht auf eine Feldabdeckung montiert 

werden. Diese müssen auch nach der Demontage der Feldabdeckung plombiert sein.  

Die Stromwandlergrösse wird durch die EWS bestimmt. In Ausnahmefällen können in 

Absprache mit dem VNB die Messwandler bauseits geliefert und eingebaut werden.  

Die Mehrbereichs -Stromwandler TGH1 und TGK1 sind für amtliche Messungen zugelassen.  

(System Nr. 201, höchste Betriebsspannung 720 V, Prüfspannung 3 kV, Thermischer 

Dauerstrom 120% Ipr, Thermischer Kurzzeitstrom 60 Ipr 1s, 5 VA cl. 0,5 S)  

300  / 5 A und 800  / 5 A  1500  / 5 A 


























